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Отчет

о технико-экономическом состояния системы теплоснабжения

Техническое обследование объектов теплоснабжения МУП ЖКХ 
«Моргаушское» была проведена в отношении 15 котельных и 
присоединенных к ним сетей (приложение 1).

Камеральное обследование проводилось на основании анализа 
нормативно-технической документации, включающая в себя сведения о 
техническом состоянии, аварийности объектов теплоснабжения, о сроках 
эксплуатации и износе объектов теплоснабжения. Информация содержится в 
приложении 2.

Техническая инвентаризация объектов системы теплоснабжения 
производилось путем:

1) натурального обследования месторасположения объектов и 
определения основных технических характеристик;

2) визуального обследования, в том числе:

- наружного и внутреннего осмотра объектов;

- оценки технического состояния объектов обследования по 
совокупности и характеру визуально наблюдаемых дефектов, повреждений, 
утечек теплоносителя;

- сравнения данных об объектах теплоснабжения, полученных в ходе 
камерального обследования, с фактическим характеристиками систем, 
установленными при визуально-измерительном обследовании.

Информация содержится в приложении 3.

За период эксплуатации котельных за последние 5 лет не было 
зафиксировано ни одного случая аварийной ситуации. Во время проведения 
наружного осмотра визуально наблюдаемых дефектов, повреждений, утечек 
теплоносителя не обнаружено. Техническое состояние котельных и
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трубопроводов находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для 
дальнейшей эксплуатации.

Плановые значения показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения на 2017 -2026 годы утверждены 
приказом Министерством строительства, архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства от 07.11.2017 г. № 03/1-03/983 (приказ
прилагается).

Фактические значения показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения за 2017 -2018 годы приведены в 
приложении 4.

Для поддержания работы объектов теплоснабжения в рабочем 
состоянии для дальнейшей эксплуатации и достижения предложенных 
плановых значений показателей надежности, и энергетической 
эффективности рекомендуется осуществлять проведение ремонтных работ в 
сроки, утвержденные графиком проведения планово-предупредительного 
ремонта.

Главный инженер:
/

Фомин В.В.



ИНФОРМАЦИЯ О ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКАХ И СЕТЯХ ЗА 2018 год Приложение 1
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Приложение 2

Техническая информация по объектам теплоснабжения 
________ _____ МУП ЖКХ «Моргаушское» ______

N
п/п

Наименование объекта, 
технического устройства 
(адрес местонахождения)

Техническое 
обследование 
объекта-ЭПБ 

Срок экспл-ии

Наименование, тип, марка, 
модель заводской № (в 

случае наличия) 
технического устройства на 

объекте теплоснабжения j

Проектные 
(эксплуатационные) 
характеристики, дата 

изготовления, дата 
ввода в эксплуатацию

Аварии и 
инциден

ты за
время

экслл-ии

] 2 3 4 5 6
1 Котельная №1 30.12.18г «Братск 1Г» -№ 4636 1987 г.в., 1989 г.э. Не

с. Моргауши, Срок экспл- «Братск 1 Г» - №4638 1987 г.в., 1989г.э. зафикси
Гагарина,16 ИИ до «Братск 1Г»- №4639 1987 г.в., 1989 г.э. рованы

30.12.22r «Братск 1 Г» - №4641 1987 г.в., 1989 г.э
Заключения «Братск 1 Г» - №4644 1987 г.в., 1989 г.э..
экспертизы 5-МВт/4,ЗГ кал/ч

ГРУ ПБ от ГРУ 1,0/0,866
11.02.19г. Регулятор давления 1987г.в.1989 г.э.

-Р ДНК-400-1 к-т,б/н Р.х -3,0 кгс/см2
Р.ых -2400 мм в.ст.

газогорелочный блок- 1987г.в.1989г.э.
Л1-Н-5к-тов,все б/н

Автоматика-КСУ М-1 - 1987г.в.1989г.э.
5штб/н

Г азопровод нар. ст. Д-108-L  - 12 м 1989 г.э.
Газопровод внут. ст. Д 1,59; L-21M 1989 г.э.

2 К о т е л ь н а я  № 2 30.12.18г. КВа 1,0 Гн №11498 1990 г.в.; J993 г.э. Не
с. Моргауши, 50 лет Срок экспл- КВа 1,0 Гн №14723 1991 г.в.; 1993 г.э. зафикси

Октября,30а ии до КВа 1,0 Гн №14727 1991 г.в.; 1993 г.э. рованы
18.12.23г. КВа 1,0 Гн№ 14392 1991 г.в.; 1993 г.э.

v; "\Ч . . Заключения КВа 1,0 Гн №14594 1991 г.в.; 1993 г.э.
экспертизы 15-МВт/4,ЗГ кал/ч

ГРУ ПБ от ГРУ 1,0/0,86
11.02.19г. Регулятор давления 1987г.в.1989г.э.

-РДБК-50-Iuit, б/н Рвх -3,0 кгс/см2
Рш,|х -2500 мм в.ст.

Газогорелочный блок-
Л 1-Н-5к-тов, все б/н 1991г.в.1993г.э.

Автоматика-КСУ М -1 -5 шт 1991г.-в.1993 г.э.
Г азопровод нар. ст. Д-108; L- 3 м 1993 г.э.

Газопровод внут. ст. Д 159;L-14 м 1993 г.э.
3 Котельная №3 30.12.18 г. КВа 1,0 Ги №12560 1990 г.в.; 1991 г.э. Не

с. Моргауши, Срок экспл- КВа 1,0 Гн №12564 1990 г.в.; 1991 г.э. зафикси
Чапаева,39с ии до КВа 1,0 Гн№ 12572 1990 г.в.; 1991 г.э. рованы

20.12.23 г. КВа 1,0 Гн № 12573 1990 г.в.; 1991 г.э.
Заключения КВа 1,0 Гн №12575 1990 г.в.; 1991 г.э
экспертизы 5-МВт/4,ЗГкал/ч

ПБ от 1,0/0,86
ГРУ 11.02.19г. ГРУ Рвх-3,0 кгс/см2

Регулятор давления Рвых-2700 мм в.ст.
-РДБК-50-1 шт.,б/н 1989г.в.1991 г.э.
Газогорелочный блок-

Л1-Н-5к-тов,все б/н 1989г.в. 1991 г.э.
Автоматика-КСУ М-1 -5 шт. 1989г.в.1991 г.э.

Г азопровод нар. ст. Д 159; L - 18 м; .1991 г.э
Газопровод внут. ст. Д 57;Ь - 12 м; 1991 г.э.
Газопровод внут.ст Д 108; L 18 м 1991 г.э.

4 Котельная №5 Техническое КВа 1,0 Гн №5107 1986г.в., 1989г.э. Не
д. Ярабайкасы, обследован. КВа 1,0 Гн №8120 1989г.в., 1989г.э. зафикси-



Парковая la

ГРУ

Газопровод нар. ст. 
Г азопровод внут. ст.

не проведено- 
Объект 

подлежит 
ликвидации

ГРУ
Регулятор давления 
РДБК-100-1 шт,б/н 

Г азогорелочный блок- 
Л1 -Н-2к-та, б/н 

Автоматика-КСУ М-1 -2шт 
Д 89; L-8 м;

Д 159; L-15 м

2-МВт/1,72Г кап/ч 
1,0/0,866 

Рвх -3,0 кгс/см2 
Рвых -2500 мм в.ст. 

1986г.в.1989г.э.

1986г.в.1989г.э. 
1986г.в.1989г.э. 

1989 г.э.
1989 г.э.

ровано

5 Котельная №7 30.12.18г. «КВА -  0,63» № 1992г.в.1993 г.э. Не
д. Ярославка, Срок экспл- «КВА -  0,63» № 1992г.в. 1993 г.э. зафикси

Центральная 1 а ИИ до «КВА -  0,63» № 1992г.в.1993 г.э. ровано
20.12.23г. 1,89-МВт/0,75Г кал

ГРУ Заключения ГРУ 0,63/0,250
экспертизы Регулятор давления 1992г.в.1993 г.э.

ПБ от РДБК-50-1 шт.б/н Рвх-3,0 кгс/см2
11.02.19г. PBbfX -2500 мм в.ст.

Газогорелочный блок- 1992г.в.1993г.э.
Л1-Н-2шт,б/н

Автоматика-КСУМ-1 -2шт. 1992г.в. 1993 г.э.
Газопровод нар. ст. Д -  89; L -  3 м; • 1993 г.э.

Г азопровод внут. ст. Д 159; L -12 м 1993 г.э.

б Блочно-модульная 30.12.18г. «PROTERM 510» 2008 г.в. -  2008 г.э. Не
котельная №8 ФСК Срок экспл- №53930016 зафикси

«Сывлах с. Моргауши, ии до 2028г. «PROTERM 510» 2008 г.в. -  2008 г.э ровано
ул. Мира 6 а Заключения №53930020 1,02Мвт/0,9Г кал/ч

ГРПШ-400-01 экспертизы ГРПШ-400-01-1 к-т б/н 2008г.в.2008г.э.
ПБ от Регулятор давления- Рвх -3,0 кгс/см2

11.02.19г. Рвых -2500 мм в.ст.
РДНК-400-1 шт.б/н 2008г.в.2008г.э.

Газогорелочный блок-
Cib Unigas Р71-2шт.б/н 2008г.в.2008г.э.

Газпр. ср. давл. из ПЭ 2008 г.э.
80 ГАЗ SDR 11-63*5,8 2008 г.э.
НГ ср. давл. из ПЭ 80
ГАЗ SDR 11-63*5,8

Газопр.внут. Д-100-8м. 2008г.э.

7 Котельная д. 30.12.18г. КВа 1,0 Гн №20304 1990 г.в., 1991 г.э. Не
Тренькино, Новая 11 Срок экспл- КВа 1,0 Гн №20126 1990 г.в., 1991 г.э. зафикси

ии до 2-МВТ/1,72Г кал/ч ровано
23.01.23г. ГРУ

Заключения Регулятор давления- 1989г.в.1991г.э.
экспертизы РДНК-400-1 шт.б/н Рвх-3,0 кгс/см2

ПБ от РВЬ1Х-2500 мм рт.ст.
11.02.19г. Газогорелочный блок- 1989г.в. 1991 г.э.

Л1-Н-2шт. б/н
Автоматика-КСУМ-1 - 1989г.в.1991г.э.

2шт.б/н
Внутренний газопр. ст. Д-108; L - Юм; 1991 г.э.
Внутренний газопр. ст. Д-159; L -  17 м 1991 г.э.

8 Котельная «Совхоз» 30.12.18г. «ЗИОСАБ-750» № 23 2000 г.в.; 2004 г.э. Не
с. Б Сундырь, Срок экспл- «ЗИОСАБ-750» № 32 2000 г.в.; 2004 г.э зафикси
Анисимова 28 ии до кВт-750 ровано

ГРУ 19.12.23г. ГРУ Рвх-3,0 кгс/см2
Заключения Регулятор давления- Рвых -700 мм рт.ст.
экспертизы РДНК-400-1 шт.б/н 2003г.в.2004г.э

ПБ от Газогорелочный блок-
11.02.19г. Cib Unigas Р71-2шт.б/н 2000г.в.2004г.э.



Г азопровод нар. ст. 
Г азопровод внут. ст.

Д 76; L -  11 м; 
Д 89; L -  14 м

2004 г.э 
2004 г.э

9 Котельная «Школа» 30.12.18г. «Микро-95» №654 2007 г.в.; 2008 г.э. Не
с. Б. Сундырь, Ленина Срок экспл- «Микро-95» №846 2007 г.в.; 2008 г.э. зафикси

п о ИИ до «Микро-95» №861 2007 г.в.; 2008 г.э. ровано
19.12.23г. «Микро-95» №824 2007 г.в.; 2008 г.э.

Заключения «Микро-95» №787 2007 г.в.; 2008 г.э.
ГРУ экспертизы ГРУ

ПБ от Регулятор давления- 2008 г.в. -  2008 г.э
11.02.19г. РДНК-400 Рах -2,0 кгс/см2

Рвых -250 мм рт.ст.
Автоматика РГУ-2М1- 2007г.в.2008г.э.

5шт.б/н
Г азопровод нар. ст. Д 89; L -  12 м; 2008 г.э
Газопровод внут. ст. Д 50; L -4  м; 2008 г.э.
Г азопровод внут. ст. Д 89; L -  10 м 2008 г.э

10 Бл-ная котельная №1 30.12.18г. «Микро-95» №521 2002г.в.2003г.э. Не
с.Б.Сундырь, Срок экспл- «Микро-95» №206 Рвх.250мм.в.ст. зафикси
ул.Новая-116 ии до Автоматика РГУ-2М-1 2002г.в.2003г.э. ровано

01.01.23г. 2шт.б/н
Г/провод н.давл.ст. Д50; L-2m. 2002г.в.2003г.э.
Г/провод н.давл.ст. Д50; L-2m. 2002г.в.2003г.э.

11 Бл-ная котельная №2 30.12.18г. «Микро-95» №557 2002г.в.2003г.э. Не
с.Б.Сундырь, Срок экспл- «Микро-95» №174 2002г.в.2003г.э. зафикси
ул.Новая-7б ии до Автоматика РГУ-2М-1 2002г.в.2003г.э. ровано

01.01.23г. 2шт б/н
Г/провод н.давл .нар.ст. Д50; L-2m. 2002г.в.2003г.э.
Г/пров. н.давл.внутр.ст Д50; L-2m. 2002г.в.2003г.э.

12 Котельная №4 30.12.18г. «Микро-95» №709 2000г.в.2000г.э. Не
с.Моргауши Срок экспл- «Микро-95» №712 2000г.в.2000г.э. зафикси
ул.Восточная ии до Автоматика РГУ-2М-1 2000г.в.2000г.э. ровано

01.01.20г. 2шт б/н

Г/провод н.давл.нар ст. Д50; L-4m. 2000г.в.2000г.э.
Г/провод н.давл.вн.ст. Д50; L-5m. 2000г.в.2000г.э.

О тветственный за  газовое хозяйство:



ИНФОРМАЦИЯ О ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКАХ И СЕТЯХ Приложение 3

Виды
д еятельности

Адрес объ екта (те пл ои сточ ни ка  /  сети ) Производство

И спользуем ы е виды  т оп ли ва  ij

№
объе

кта
объекта

i

1

1
П

р
о

и
зв

о
д

ст
в

о

П
е

р
е

д
а

ч
а

С
б

ы
т

М у ни ц и па ль н ы й  район
М уни ц и па льн ое

образование о

Н аселённы й

п у н к т ок
тм

о ул и ц а , проезд , 

пр осп ект, 

пе ре ул ок  и  т .п .

д ом , корпус, 

строение

У становленная

м ощ ность ,

Г ка л /ча с

П од клю ченная

нагрузка ,

Гкал /час

Количество

теп ло вы х

пун кто в

Т и п  системы 

теп лоснаб ж ения О сн ов но й(-ы е ) Реэервны й(-ы е)

П
е

р
и

о
д

 р
а

б
о

ты

И знос

объ екта, %  :

Д ата ввода в 

эксплуатацию

Д еф екты ,

повр еж д ен ия ,

утечки

теп ло но сите ля

Техническое
состояние
объектов

1
Котельная № 

1

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

5

Моргаушский
муниципальный

район
Моргаушское

9
7

6
3

2
4

3
5

 
j

с Моргауши

9
7

6
3

2
4

3
5

1
0

1
|

Ул. Гагарина 16 4,30 0,65 0 закрытая
[Газ

природный]
[нет]

с
е

з
о

н
н

ы
й

86,89 01.10.1988

не обнаружено удовлетвори
тельное

2
Котельная № 

2

1

£ н
е

к
о

м
б

и
н

и
р

о
 

в
а

н
н

о
е

 
|

д
а

$

Моргаушский
муниципальный

район
Моргаушское

9
7

6
3

2
4

3
5

 
|

с Моргауши

И
о

й
я

£

ул. 50 лет 
Октября

306 4,30 0,40 1 0 закрытая
[Газ

природный]
[нет]

с
е

з
о

н
н

ы
й

 
|

80,26 01.10.1991

не обнаружено удовлетвори
тельное

3
Котельная № 

3

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

 
:

| |  5
3

Моргаушский
муниципальный

район
Моргаушское

9
7

6
3

2
4

3
5

с Моргауши

о

Й

г?а»

ул.Чапаева 39с 4,30 0,55 | о закрытая
[Газ

I природный]
[нет]

с
е

з
о

н
н

ы
й

 
i

69,57 01.10.1993

не обнаружено удовлетвори
тельное

4
Котельная № 

4

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

 |

} ?
I

3

Моргаушский
муниципальный

район
Моргаушское

9
7

6
3

2
4

3
5

с Моргауши

о

[ Р!
а»

ул. Восточная 0 0,08 0,04 0 закрытая
[Газ

: природный]
[нет]

: 
се

з
о

н
н

ы
й

45,24 01.10.1996

не обнаружено удовлетвори
тельное

5
Котельная № 

5

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

 |

н
е

к
о

м
б

и
н

и
р

о
1 

в
а

н
н

о
е

 
]

д
а %

Моргаушский
муниципальный

район
Ярабайкасинское

9
7

6
3

2
4

8
8

дЯрабайкасы

0

1 

1

ул. Парковая 1а 1,72 0,17 0 закрытая
[Газ

i природный]
[нет]

]
47,90 01.10.1981

не обнаружено удовлетвори
тельное

6
Котельная № 

6

1

I
£ н

е
к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
а

н
н

о
е

д
а 3

Моргаушский
муниципальный

район
Ильинекое

9
7

6
3

2
4

2
5

дТренькино
: VO ! РХ ; 04

ул. Новая 11 1,72 0,25 0 закрытая
[Газ

! ПРИРОДНЫЙ]
[нет]

с
е

з
о

н
н

ы
й

 
;

53,46 01.10.1983

не обнаружено удовлетвори
тельное

7
Котельная № 

7

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

н
е

ко
м

б
и

н
и

р
о

в
а

н
н

о
е

д
а 5

Моргаушский
муниципальный

район
Ярославское

9
7

6
3

2
4

9
0

дЯрославка

! О 

§

. §

ул.
! Центральная

1а 0,75 0,19 0 закрытая
[Газ

I природный]
[нет]

с
е

з
о

н
н

ы
й

38,75 01.10.1991

не обнаружено удовлетвори
тельное

8
Котельная № 

8

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

 j

h
i s

*

5

Моргаушский
муниципальный

район
Моргаушское

9
7

6
3

2
4

3
5

 
|

с Моргауши

I О

: Р! 
S

ул. Мира 6а 0,94 0,21 0 закрытая
[Газ

природный]
[нет]

; 
с

е
з

о
н

н
ы

й
 

i

; 87,58 01.10.2004

не обнаружено удовлетвори
тельное

9
Котельная № 

12

S
Z

§

н
е

к
о

м
б

и
н

и
р

 

о
в

а
н

н
о

е

д
а 5

Моргаушский
муниципальный

район
Бол ьшесун дырское

9
7

6
3

2
4

2
0

с Большой 
Сундырь

Е; 04

1 ул. Ленина 106 0,40 0,23 0 закрытая
[Газ

природный]
[нет]

с
е

з
о

н
н

ы
й

. 73,03
I

01.10.1989

не обнаружено удовлетвори
тельное

10
Котельная № 

13

S
2Е

§

|

!  2  

S

5

Моргаушский
муниципальный

район
Большесундырское

9
7

6
3

2
4

2
0

с Большой 
Сундырь

! О
1 Р* 

1 ф

ул.
| Анисимова

246 1,30 0,17 0 закрытая
[Газ

природный]
[нет]

1 >х !
1 2

j |  ; 5 ° . ° 6 01.10.1975

не обнаружено удовлетвори
тельное

11
Котельная № 

14

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

н
е

к
о

м
б

и
н

и
р

о
! 

в
а

н
н

о
е

д
а 3

Моргаушский
муниципальный

район
Бол ьшесун дырское

9
7

6
3

2
4

2
0

 
|

с Большой 
Сундырь

: О 
1 О : rg

£  : 04

ул. Новая 16 0,16 0,03 0 закрытая
[Газ

! природный]
[нет]

i j
j 43,32 01.10.2004

не обнаружено удовлетвори
тельное

12
Котельная N2 

15

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

н
е

к
о

м
б

и
н

и
р

о

в
а

н
н

о
е

д
а

5

Моргаушский
муниципальный

район
Бол ьшесу н ды рское

9
7

6
3

2
4

2
0

с Большой 
Сундырь

г j?

! 2 : Г* : 04

ул. Новая 76 0,16 0,07 0 закрытая
[Газ

природный]
[нет]

1.................................

с
е

з
о

н
н

ы
й

 
:

; 43,32 01.10.2004

не обнаружено удовлетвори
тельное



ИНФОРМАЦИЯ О ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКАХ И СЕТЯХ продожение приложения 3

Виды

деятельности
Адрес объекта (те пл ом ггочника /  сети ) Передача и Сбыт

П ротяж енность сетей, км

№
обь

екга
объекта

Т
и

п
 о

б
ъ

е
кт

а
1 ,

1 М униципальны й район
М униципальное

образование

о
Н аселенны й

0

1

улица, проезд, 
проспект,

дом ,
корпус,

Установленная
м ощ ность,

Гкал/час

П одклю ченная

нагрузка,
Гкал/час

К оличество

Т и п  сети

К ол-во параллельно 

пролож енны х 

теплопроводов
С пособ исчисления 

протяж енности

С ети отопления

Сети отопления: 

надземная 

прокладка

С ети отопления: 
подзем ная 

канальная 

прокладка
И знос

Д еф екты,
повреж дения,

утечки

Техническое
состояние
о б ъ е кто в

с *

о а переулок и  т .п . строение пунктов
Д иаметр

трубопровода, мм

Д иаметр

трубопровода, мм

Д иам етр
трубопровода, мм

объ екта, % теплоносителя

всего
от 50 до 

250
всего

о т 50 до 

250
всего

о т  50 д о 

250

1
Котельная № 

1

: Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

 |

I1
S S

Моргаушский
муниципальный

район
Моргаушское

1
с Моргауши

1

Ул. Гагарина 16 4,30 0,57 0 [ уличная
двухтрубные

сети
двухтрубное
исполнение

1,26 1 ,26 0,51 0,51 0 ,75 0 ,75 90,00

не
обнаружено

удовлетвори
тельное

2
Котельная № 

2

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

 
i

{ |
5 3

Моргаушский
муниципальный

район
Моргаушское

1
с Моргауши

9
7

6
3

2
4

3
5

1
0

1

ул. 50 лет 
Октября

306 4,30 0,37 0 уличная
двухтрубные

сети
двухтрубное
исполнение

0 ,51 0 ,51 0,05 0 ,05 0 ,4 6 0 ,4 6 90,00

не обнаружен удовлетвори
тельное

3
Котельная № 

3

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

н
е

ко
м

б
и

н
и

р
о

| 

ва
н

н
о

е
 

|

§
Моргаушский

муниципальный
район

Моргаушское

9
7

6
3

2
4

3
5

с Моргауши

9
7

6
3

2
4

3
5

1
0

1

ул. Чапаева 39с 4,30 0,60 0 уличная
двухтрубные

сети
двухтрубное
исполнение

0 ,6 6 0 ,6 6 0 ,26 0 ,2 6 0 ,40 0 ,40 90,00

не обнаружен удовлетвори
тельное

4
Котельная № 

4

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

н
е

ко
м

б
и

н
и

р
о

ва
н

н
о

е

5 S
Моргаушский

муниципальный
район

Моргаушское

9
7

6
3

2
4

3
5

с Моргауши

9
7

6
3

2
4

3
5

1
0

1

ул.
Восточная

0 0,08 0,06 0 уличная

[

двухтрубные 
| сети

двухтрубное
исполнение

0 ,0 8 0 ,0 8 0 ,06 0 ,0 6 0 ,0 2 0 ,0 2 90,00

не обнаружен удовлетвори
тельное

5
Котельная № 

5

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

 \

и
1 S

§ S
Моргаушский

муниципальный
район

Ярабайкасинское 1
1

д Ярабайкасы

9
7

6
3

2
4

8
8

1
0

1

ул.
Парковая

i 1а 1,72 0,15 0 ! уличная

[......... .. ' ‘ “
двухтрубные 

I сети
!

двухтрубное
исполнение

0 ,55 0 ,5 5 0,00 0 ,5 5 0 ,55 90,00

не обнаружен удовлетвори
тельное

6
Котельная №

6

1

§
£

| 1  
1 ®

S
Моргаушский

муниципальный
район

Ильинское

9
7

6
3

2
4

2
5

 
j

дТренькино
...

!
9

7
6

3
2

4
2

5
1

0
1
j

ул. Новая 11 1,72 0,28 0 уличная
двухтрубные 

1 сети
двухтрубное
исполнение

0 ,51 0 ,51 0 ,00 0 ,51 0,51 55,00

не обнаружен удовлетвори
тельное

7
i Котельная № 
I 7
! Т

И
 с

 с
е

тя
м

и

| 1
1 s

S 3
Моргаушский

муниципальный
район

Я р о с л а в с к о е 1
1

д Ярославка

0 

!

1

ул.
Центральна

я
1а 0,75 0,16 0 уличная

двухтрубные
сети

двухтрубное
исполнение

0 ,4 2 0 ,4 2 0,12 0 ,1 2 0 ,3 0 0 ,30 90,00

не обнаружен удовлетвори
тельное

‘ 8
!........ ...............
! Котельная №
[ 8

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

н
е

ко
м

б
и

н
и

р
о

 1 
ва

н
н

о
е

S 3

Моргаушский
муниципальный

район
Моргаушское

1
с Моргауши

о

я
£

ул. Мира 6а 0,94

1 1
0,18 0 5 уличная

; двухтрубные 
сети

двухтрубное
исполнение

0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,00 0 ,0 2 0 ,02 55,00

не обнаружен удовлетвори
тельное

9
1 Котельная № 
1 12

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

 1

н
е

ко
м

б
и

н
и

р
 ji

 
о

в
а

н
н

о
е

 
\

S 3

Моргаушский
муниципальный

район
Бол ьшесундырское

§

1

; с Большой 
Сундырь

1

1
1 ул. Ленина 106 0,40 0,30 0 \ уличная

j двухтрубные 
сети

двухтрубное
исполнение

0,21 0 ,21 0,10 0 ,10 0 ,11 0 ,11 1 40,00
§

не обнаружен удовлетвори
тельное

10
\ Котельная №  

13

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и

 ;

н
е

ко
м

б
и

н
и

р
о

!

ва
н

н
о

е

§ 3

Моргаушский
муниципальным

район
i Большесундырское

§

1

с Большой 
Сундырь

9
7

6
3

2
4

2
0

1
0

1

ул.
Анисимова

i 246 1,30 0,12 0 i уличная
двухтрубные

сети
двухтрубное 

f исполнение
0 ,71

1... ..
| 0 ,71 0,55 I 0 ,55 0 ,1 6 0 ,1 6 1 55,00

не обнаружен удовлетвори
тельное

11
Котельная № 

14

Т
И

 с
 с

е
тя

м
и ь S 3

Моргаушский
муниципальным

район
\ Большесундырское

9
7

6
3

2
4

2
0

 
|

с Большой 
Сундырь

0
1 

1

ул. Новая 1 16

1
0,16 0,03 0 s уличная

! двухтрубные 
сети

1 двухтрубное 
исполнение

0 ,0 3 ! 0 ,0 3 0,00
!

0 ,0 3 0 ,03 : 65,oo

не обнаружен удовлетвори
тельное

12
Котельная № 

15

1
§ I1

' 5 3
Моргаушский

муниципальный
район

Большесундырское
5

1

с Большой 
Сундырь

1

1
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ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН 
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА 

ТАТА ПУРАНМАЛЛИ КОММУНАЛЛА 
ХУРАЛАХ МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

рэл т
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

1 М А *М-°513̂
г. Чебоксары

Об утверждении плановых 
значений показателей
надежности и энергетической 
эффективности объектов
теплоснабжения Моргаушского 
района Чувашской Республики

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения плановых и 
расчета фактических значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452, и подпунктом 41.8 
пункта 41 раздела III Положения о Министерстве строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. 
№214, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить плановые значения показателей надёжности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения Моргаушского района 
Чувашской Республики на 2017-2026 годы согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Чувашской Республики М.В. Иванова.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Министр В.Ю. Михайлов



Утверждены 
приказом Министерства 

строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики 
O J . / / . 9 Q I 3  № orkh- оз /аз

(приложение)

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Моргаушского района Чувашской Республики на 2017-2026 годы

Показатель
Моргаушский район Чувашской Республики

Значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Показатели надежности
Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности, ед./Гкал

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях 
на 1 км тепловых сетей, ед./км

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Показатели энергетической эффективности
Удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии, 
кг.у.т./Гкап

173,20 173,20 173,20 173,20 173,20 173,20 173,20 173,20 173,20 173,20

Отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети,
Г кал/кв. м

1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63

Величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 
сетям, Г кал

1983,7
8

1983.7
8

1983,7
8

1983,7
8

1983,7
8

1983,7
8

1983,7
8

1983,7
8

1983,7
8

1983,7
8



Приложение 4

Фактические значения показателей надежности 
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКХ "Моргаушское"

Показатель

Год
2017 год 2018 год

план факт план факт
Показатели надежности

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкап/час установленной мощности, 
ед./Гкал 0,04 0,00 0,04 0,00

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 
км тепловых сетей, ед./км 0,16 0,19 0,16 0,00
Покакзатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на 
производство единицы тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой 
энергии, кг. у.т./Гкал 173,2 171,93 173,2 177,29

Отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии, теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м

1,63

уровень 
потерь не 
утвержден 1,63

уровень 
потерь не 
утвержден

Величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 
сетям, Гкал 1983,78

уровень 
потерь не 
утвержден 1983,78

уровень 
потерь не 
утвержден

гС /Мл иРЭкономист: Мамутина А.Н.


